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Sole in ostali vzgojno varstveni zavodi iz seznama prednostnih ustanov

ZADEVA: Intenzivno izpiranje vodovodnega omrezja pred zacetkom novega Solskega leta

ZVEZA: vodovod

Spostovani.

V ¢asu Solskih pocitnic je poraba vode v vrtcih in Solah, dijaskih domovih in podobnih objektih
zmanjsana ali celo prekinjena, zato lahko prihaja do zastajanja in dviga temperature vode v
hisnem vodovodnem omreZzju. Zaradi tega v omrezju posledi¢no prihaja do razmnoZevanja
mikroorganizmov kar predstavlja tveganje za mikrobiolosko neskladnost pitne vode.

Solam in ostalim vzgojno varstvenim zavodom priporocamo, da pred zacetkom novega
solskega leta izvedejo preventivno intenzivno izpiranje hisnega vodovodnega omrezja.

e intenzivno izpiranje naj se opravi s povecanim pretokom z vodo iz javnega vodovodnega
omrezja na vseh pipah v objektu,

¢ navseh pipah je potrebno sneti in ocistiti vse mreZice in druge nastavke,

e (as izpiranja naj znasa najmanj 15 minut oz. do stabilizacije temperature, po moZnosti
naj se izpira v sunkih s turbulentnim tokom,

e intenzivno izpiranje internega hidrantnega omrezja, v kolikor je neposredno vezano na
interno hisno napeljavo.

Prav tako vam priporo¢amo, da tekom celega Solskega leta izvajate redna preventivna izpiranja
notranjega omrezja in s tem zagotavljate pretocnost na vseh pipah v objektu. Se posebej]
priporo¢amo, da se izpiranje opravi po vsakem obdobju, ko voda v omrezju dlje ¢asa stoji (npr.
ob zacetku delovnega tedna ob ponedeljkih zjutraj, po praznikih idr.).

Priporo¢amo tudi, da naj voda na vsaki pipi, vsak dan pred prvo uporabo, tece vsaj 2 minuti
(curek naj bo enakomeren, srednje jakosti, debelosti svin¢nika) oz. toliko ¢asa, da se temperatura
vode na pipi ustali.
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Podrobnejsa priporodila in navodila lahko najdete na spletni strani NIJZ;

e http//www.niiz.si/sl/izpiranje-hisnega-vodovodnega-omrezja-javnih-objektov-pred-
zacetkom-novega-solskega-leta,

e http//www.nijz.si/sl/priporocila-lastnikecm-objektov-o-ukrepih-za-zmanjsanje-in-
odpravo-tveganja-ce-je-vzrok-neskladnosti,

e http//www.nijz.si/sl/priporocila-lastnikom-objektov-za-vzdrzevanje-hisnega-
vodovodnega-omrezja.

Za dodatna pojasnila in pomo¢ pri izvedbi navedenih ukrepov se lahko obrnete na ga. Irena
Sugelj Sajn tel. 041 921 010.

Lepo vas pozdravljamo,
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